w temp. (22+2)°C po (68+4) h

Lt Suw
SUWSI';?ab:e_rnlce Kobiernice
komora ,,A” el
Miejsce pobrania prébki (CCP3)”— pompownia,,G
woda podawana Z(CCS4) - Wartos¢
dosieci  |WO9E POCAWANA parametryczna'
Data pobrania 2023-08-03 2023-08-03
Parametr Jednostka Wyniki badan
Badania mikrobiologiczne
Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens jtk/100 ml 0 0 0
Enterokoki katowe jtk/100 ml 0 0 0
A v i Bez nieprawidtowych
Qgolna liczba Mikiaorg, jtk/1 ml 0 0 zmian, Zaleca sig

<100 jtk/1 ml

Badania wlasciwosci fizycznych, chemicznych i sensorycz

nych

Akceptowalna przez
konsumentéw i bez

Metnos¢ NTU <0,10 <0,10 nieprawidtowych
zmian. Zalecany
zakres wartos$ci do 1,0
Akceptowalna przez
Barwa mg/l Pt 0 5 konsumentow i bez
nieprawidfowych zmian
Zapach - akceptowalny | akceptowalny et
S konsumentéw i bez
nieprawidfowych zmian
Smak - akceptowalny |akceptowalny
pH : 7,6 7,0 6,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna Siem 220 5 209 2 2500
wiasciwa w 25°C H J J
Glin mg/L < 0,020 < 0,020 0,200

1 —Warto$é parametryczna - najwyzsza dopuszczalna warto$¢ lub zakres zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Zestawienie wynikéw badan probek wody dostarczanej przez AQUA S.A.

Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Strona 1z 1



Zbiorcze zestawienie wynikéw badan prébek wody w Il kwartale 2023 r.

Batanats i par:‘r’:;‘r’j:ma Liczba wykonanych analiz Liczba wynikéw niespetnaijacych aktualnych norm
Dz U207, | VI vl [ ix [ suma [ vi [ v [ X [ suma
~ SUW Kobiernice, Sofa I - kon woda wtlaczana do sie
Turbidity Metnosé NTU 1 59 0 0 0 0
Color Barwa mg/L Pt 15 20 21 18 59 0 0 0 0
Odour Zapach - akceptowalny 20 21 18 59 0 0 0 0
Hydrogen ion (pOdczyn = 6,5-9,5 20 21 18 59 0 0 0 0
Iron Zelazo ogdine mg/L 0,200 20 21 18 59 0 0 0 0
Total hardness | Twardo$¢ ogol| mg/L CaCOs 60-500 1 1 1 3 0 0 0 0
Conductivity (2§Przewodno$é uSfem 2500 20 21 18 59 0 0 0 0
Free chlorine [Chlor wolny mg/L Cl, 0,30 20 21 18 59 0 0 0 0
Aluminum Glin mg/L 0,2 6 5 4 15 0 0 0 0
o LR i B : 20 1] %21 | s HlsEaEli ool ool ot
w w 36°C po 48h
l'g:iltazezr% /];2h zﬁfr:‘:rg:i?:mé jtk/ml niepra\?;;owych 20 21 18 59 0 0 0 0
ww 22°C po 72h 2mian
Coliforms Bakterie grupy| itk/100 ml 0 20 21 18 59 0 0 0 0
Escherichia coli|Escherichia col jtk/100 mI 0 20 21 18 59 0 0 0 0
Clostridium perf| Clostridium pe| itk/100 mI 0 20 21 18 59 0 0 0 0
Enterococci (feEnterokoki katd jtk/100 ml 0 20 21 18 59 0 0 0 0
- SUW Kobiernice, Sota Il - ; W , , ad
Turbidity Metnos¢ NTU 1 21 21 21 63 0 0 0 0
Color Barwa mg/L Pt 15 21 21 21 63 0 0 0 0
Odour Zapach - akceptowalny 21 21 21 63 0 0 0 0
Hydrogen ion (p|Odczyn - 6,5-9,5 21 21 21 63 0 0 0 0
Iron Zelazo ogdine mg/L 0,200 21 21 21 ﬁ 63 0 0 0 0
Total hardness |Twardo$é og6l| mg/L CaCO; 60-500 1 1 1 3 0 0 0 0
Conductivity (24 Przewodno$é uS/cm 2500 21 21 21 63 0 0 0 0
Free chlorine  [Chlor wolny mg/L Cl, 0,30 21 21 21 63 0 0 0 0
Aluminum Glin mg/L 0,2 9 1 1 3 0 0 0 0
Lo B sl . a | 2 | a i@ o | o | o fis
w w 36°C po 48h
Ioladionie [l e 5 | o | o2 e o | o o
ww 22°C po 72h Zmian
Coliforms Bakterie grupy| itk/100 ml 0 21 21 21 63 0 0 0 0
Escherichia coli|Escherichia col jtk/100 ml 0 21 21 21 63 0 0 0 0
Clostridium perf| Clostridium pe| itk/100 mI 0 21 21 21 63 0 0 0 0
Enterococci (fedEnterokoki katd jt/100 ml 0 21 21 21 63 0 0 0 0
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NTU

Turbidity Metnosé 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Color Barwa mg/L Pt 15 1 0 0 1 0 0 0 0
Odour Zapach 5 akceptowalny 1 0 0 1 0 0 0 0
Hydrogen ion (plOdczyn & 6,5-9,5 1 0 0 1 0 0 0 0
Iron Zelazo ogdine mg/L 0,200 1 0 0 1 0 0 0 0
Total hardness |Twardo$¢ ogél| mg/l CaCOs 60-500 0 0 0 0 0 0 0 0
Conductivity (2§Przewodno$¢ uS/em 2500 1 0 0 1 0 0 0 0
Free chlorine  |Chlor wolny mg/L Cl, 0,30 1 0 0 1 0 0 0 0
Aluminum Glin mg/L 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Total aerobic [0gdIna liczba
count 36°C/48h|mikroorganizmé jtk/ml & 1 0 0 1 0 0 0 0
w w 36°C po 48h
Lo O ane | Mo o 0 0 1 0 0 0 0
w w 22°C po 72h Zmian
Coliforms Bakterie grupy| itk/100ml 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Escherichia coli|Escherichia col jtk/100 ml 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Clostridium perflClostridium pe| jt/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterococci (fedEnterokoki kat jtk/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0




|PCA

POLSKIE CENTRUM

©

BADANIA
e )

AB 610

LABORATORIUM CENTRALNE
Laboratorium Analiz Wody

Oferuje ustugi z zakresu pobierania
prébek i badania wody przeznaczonej
do spozycia, wéd powierzchniowych,
podziemnych, Zrédlanych i posiada
akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji nr AB 610 obejmujgcg
zakresem pobieranie probek wody
przeznaczonej do spozycia, a takze
oznaczenia:

- metnosci

- barwy

- azotynéw

- azotanéw

- jonu amonowego

- twardosci ogolnej

- zasadowosci ogodlnej

- wapnia

- chlorkéw

- przewodnoéci el. wtasciwej

- ortofosforanéw

- fosforu ogélnego

- Siarczanéw

- fluorkéw

- odeczynu

- Zelaza ogdlnego

- manganu

- chromu ogdlnego

- cynku

- glinu

- kadmu

- ofowiu

- niklu

- magnezu

- miedzi

- boru

- baru

- selenu

- zawiesiny ogélnej

- utlenialno$ci z KMnOy

- ChZTe

- BZT;s

- chloru wolnego

- 0golnej liczby mikroorganizméw

w22 36°C

- grupy coli

- Escherichia coli

- enterokokéw katowych,

- Clostridia red. siarczyny

- Clostridium perfringens

- Pseudomonas aeruginosa

- Salmonella sp.

ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy
m. in. .oznaczenia

- tlenu rozpuszczonego

- suchej pozostatosci

- iinne
Laboratorium zatwierdzone przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego jest uprawnione do badania
wody przeznaczonej do spozycia

AQUA S.A.

43-300 Bielsko-Biata, ul. 1 Maja 23
AKREDYTAGH! Laboratorium Centralne — Laboratorium Analiz Wody ®
43-356 Kobiernice ul. Wodociggowa 8
tel. 33 81 38 531, fax 33 812 40 15 M
. A

e-mail: laboratorium@aqua.com.pl Bielsko-Biata

SPRAWOZDANIE Z BADAN WL/2325/2023
Kobiernice, 26.09.2023 r.

Temat Badanie probki wody

AQUA S.A.
43-300 Bielsko-Biata ul. 1 Maja 23

Zarzadzenie nr 43 Prezesa Zarzadu AQUA S.A.

Klient

hill 2 dnia 30.12.2022 .
Cel badania Sprawdzenie przydatnosci wody do spozycia
Obiekt badan Woda przeznaczona do spozycia

Mariusz Miller — upowazniony pracownik

PEORkGIpOLTa! Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania probki 14.07.2023 r. godz. 8"°
Data dostarczenia probki 14.07.2023 r. godz. 14%

— PN-ISO 5667-5:2017-10 (A2
Metoda pobrania prébki PN-EN ISO 19458:2007 (Az)

z wylaczeniem punktéw 4.4.2,4.4.3,4.4.5, 4.4.6

Inne istotne informacje na temat proébki:

Stan prébki prawidtowy

Nr probki

Miejsce pobranialopis probki S IAberatsitin

Roczyny ul. Graniczna — hydrant przy budynku nr 2 1429623071416

Sprawozdanie opracowat Zatwierdzam
M. Bujak
-

i

mgr Inz. /"\zm‘n"/z Bujak

1 dane pochodzg od klienta

Wyniki badar odnosz sie wytacznie do badanej probki. Sprawozdanie moze by¢ powielane jedynie w catosci. Kazda inna forma wykorzystania wynikow
wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Istnieje procedura reklamacji, termin sktadania reklamacji — 7 dni od odebrania wyniku badan.

ZP0-7.8.1-01 ed. 4/07.06.2021
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LABORATORIUM GENTRALNE Sprawozdanie z badan nr WL/2325/2023

Laboratorium Analiz Wody

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
Badania wykonano wdn. 14.07.2023r.

Parametr Wynik? Jednostka Metoda badawcza

Metnosc¢ Az 0,24 + 0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09
PN-EN ISO 7887:2012

Barwa z 5+ 2 Mg/L Pt | Metoda D + Ap1:2015-06
Zapach akceptowalny - PB/UC/41 wyd. 1 z 22.08.2007
pH Az 740 x 02 - PN-EN ISO 10523:2012
w temp. 23,7°C

Przewodnos¢ elektryczna

St : A + PN-EN 27888:1999
wiasciwa w 25°C 7 206,2 £ 7,0 WS/om
Zelazo ogobine Az 136 + 22 Hg/L rlfof:lmzay C04586/03

PB/UC/25 wyd. 1z 10.02.2004
Chlor wolny AZT 0,14 + 0,02 mg/L na podstawie metody Hach nr 8021

Autoryzowat: Kierownik Laboratorium Analiz Wody, mgr inz. Marcin Bujak

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Badania wykonano wdn. 14.07.2023r. - 17.07.2023 r.

Parametr Wynik? Jednostka Metoda badawcza
Bakterie grupy coli Az 0 jtk/100 mi PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
Escherichia coli Az 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04

Ogodlna liczba mikroorganizmoéw
w temp. (22+2)°C po 72 h
Ogolna liczba mikroorganizmow
w temp. (36£2)°C po (4414) h

A 0 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004

Az 1 [0:8] jtk/1 ml PN-EN I1SO 6222:2004

Autoryzowat: Starszy specjalista ds. analiz mikrobiologicznych wody, dr Tomasz Szprycha

A Oznacza metode badawczg objetg zakresem akredytacji nr AB 610 .

Oznacza metode badawczg objetg zatwierdzeniem PPiS w Bielsku-Biatej (ONS-HKiS.903.111.2023, Decyzja nr 1059.2023 z 20.06.2023 r.)

Wyniki badan fizykochemicznych podano wraz z niepewnos$cig rozszerzong, ktéra wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez
wspotczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozktadu normalnego zapewnia poziom ufno$ci w przyblizeniu 95%.

Wyniki badan mikrobiologicznych podano wraz z wyznaczong zgodnie z ISO 19036 niepewnoscig rozszerzong wynikajgca z niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, ktéry zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Podana niepewnos$¢ uwzglednia etapu pobrania prébki.

N N

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do badanej prébki. Sprawozdanie moze by¢ powielane jedynie w catosci. Kazda inna forma wykorzystania wynikéw
wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Istnieje procedura reklamacji, termin skiadania reklamacji — 7 dni od odebrania wyniku badan.

ZP0O-7.8.1-01 ed. 4/07.06.2021 Liczba wydanych egzemplarzy:  klient 1 egz. ala 1 egz. Strona2z2



