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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

™

BADANIA

AB 610

LABORATORIUM CENTRALNE
Laboratorium Analiz Wody

Oferuje ustugi z zakresu pobierania
prébek i badania wody przeznaczonej
do spozycia, wéd powierzchniowych,
podziemnych, Zrédlanych i posiada
akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji nr AB 610 obejmujgcg
zakresem pobieranie probek wody
przeznaczonej do spozycia, a takze
oznaczenia:

- metnosci
- barwy
- azotynéw
- azotanow
- jonu amonowego
- twardosci ogdinej
- zasadowosci ogéinej
- wapnia
- chlorkéw
- przewodno$ci el. wtasciwej
- ortofosforanéw
- fosforu ogdéinego
- siarczanéw
- fluorkéw
- odczynu
- Zelaza ogélnego
- manganu
- chromu ogdinego
- cynku
- glinu
- kadmu
- ofowiu
- niklu
- magnezu
- miedzi
- boru
- baru
- selenu
- zawiesiny ogdlnej
- utlenialno$ci z KMnOy
- ChZTe
- BZT;
- chloru wolnego
- 0gdinej liczby mikroorganizméw
w22i36°C
- grupy coli
- Escherichia coli
- enterokokéw kafowych,
- Clostridia red. siarczyny
- Clostridium perfringens
- Pseudomonas aeruginosa
ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy
m. in. .oznaczenia

- tlenu rozpuszczonego

- suchej pozostatosci

- iinne
Laboratorium zatwierdzone przez
Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego jest uprawnione do badania
wody przeznaczonej do spozycia

Laboratorium Centralne — Laboratorium Analiz Wody
43-356 Kobiernice ul. Wodociggowa 8

AQUA S.A.
43-300 Bielsko-Biata, ul. 1 Maja 23

tel. 33 81 38 531, fax 33 812 40 15
e-mail: laboratorium@aqua.com.pl

AQUS3

Bielsko-Biafa

SPRAWOZDANIE Z BADAN WL/1741/2026
Kobiernice, 28.05.2026 .

Temat Badanie probki wody
. AQUA S.A.
Klient 43-300 Bielsko-Biata ul. 1 Maja 23
Zlecenie Zarzadzenie nr 31 Prezesa Zarzadu AQUA S.A.

z dnia 31.12.2025r.

Cel badania Sprawdzenie przydatnosci wody do spozycia

Obiekt badan Woda przeznaczona do spozycia

Arkadiusz Natkaniec - upowazniony pracownik

Probkg pobrat Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania proébki 06.05.2026 r. godz. 74

Data dostarczenia probki 06.05.2026 r. godz. 8%

PN-ISO 5667-5:2017-10 (a)

PN-EN ISO 19458:2007 (»)
z wytagczeniem punktéw 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6

Metoda pobrania probki

Inne istotne informacje na temat prébki:

Stan prébki prawidtowy

Nr proébki

Miejsce pobrania/opis probki wilaberatoricm

Kobiernice ul. Lipowa 18

SUW Kobiernice, Sota Il — pompownia ,G” 1294326050613

Sprawozdanie opracowat

Zatwierdzam

,..;(

A. Kopka Ni
1aliz Wody

Laboratoriummi

1dane pochodza od klienta

Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do badanej probki. Sprawozdanie moze by¢ powielane jedynie w catosci. Kazda inna forma wykorzystania wynikow

wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium

ZP0O-7.8.1-01, ed. 4/07.06.2021 Liczba wydanych egzemplarzy:

klient 1 egz.

al/a 1 egz. Strona1z2




LABORATORIUM CENTRALNE
Laboratorium Analiz Wody

Sprawozdanie z badan nr WL/1741/2026

Badania wykonano w dn.

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

06.05.2026 r. — 08.05.2026 r.

Parametr Wynik? Jednostka Metoda badawcza

Metnosé Az <0,10 (0,10£0,02) NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09
PN-EN ISO 7887:2012

Barwa Az 0 mg/L Pt Metoda D + Ap1:2015-06

Smak/ liczba progowa . ]

smaku TEN P11 <1 [1;2] TFN PN-EN 1622:2006

Zapach/ liczba progowa P11 <1 [1:2] TON PN-EN 1622:2006

zapachu TON ’ :

pH Az 7,202 = PN-EN ISO 10523:2012

w temp. 24,4°C

Przewodnos¢ elektryczna .

WiaBEiNE W 25 C Az 212,972 uS/cm PN-EN 27888:1999

Zelazo ogolne Az <20 (20%3) Hg/L ritln;z;’»vy(go-f(a):a%e/O?,

Glin s Az <20 (204) Mg/l PN-EN ISO 11885:2009
PB/UC/25 wyd. 1z 10.02.2004

Chlor WOIny il 0’50 0,07 mg/L na podstawie metody Hach nr 8021

Autoryzowat: Starszy specjalista ds. analiz fizykochemicznych wody - mgr inz. Sylwia Bogucka
Glowny specjalista ds. analiz laboratoryjnych $ciekéw, mgr inz. Urszula Chwastek

Badania wykonano w dn.

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

06.05.2026 r. — 09.05.2026 r.

w temp. (3612)°C po (44+4) h

Parametr Wynik Jednostka Metoda badawcza
Liczba bakterii grupy coli Az 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba Escherichia coli Az 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Clostridium perfringens Az 0 jtk/100 ml PN-EN 1SO 14189:2016-10
Enterokoki katowe Az 0 jtk/100 mi PN-EN SO 7899-2:2004
oLy &| @ T
Ogolna liczba mikroorganizmoéw o 0 itk mi PNLEN 1S 6222:2004

Autoryzowat: Starszy specjalista ds. analiz mikrobiologicznych wody - mgr inz. Paulina Duraj

Az Oznacza metode badawczg objgta zakresem akredytacji nr AB 610 oraz zatwierdzeniem PPiS w Bielsku-Biatej
(Decyzja nr 1065.2025 z 16.06.2025r.)

S Oznacza badanie wykonane w oddziale Laboratorium Analiz Sciekéw - Laboratorium Centralnego AQUA S.A (Bielsko-Biata ul. Bestwiriska 63)
T Oznacza badanie wykonane poza siedzibg Laboratorium, w miejscu i czasie pobrania probki
P11 Oznacza badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug (Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.) i objete jego zakresem akredytaciji (AB

213) oraz zatwierdzeniem PPiS w Katowicach (NS.HK.9027.3.2.2026.JC obowigzujace do dnia 17.03.2027r.)

< Oznacza rezultat ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, ktéra stanowi réwnoczeénie potwierdzong w Laboratorium

Centralnym AQUA S.A. warto$¢ granicy oznaczalno$ci metody

2 Wyniki badan fizykochemicznych podano wraz z niepewnoscig rozszerzona, ktéra wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik

rozszerzenia k=2, ktéry dla rozktadu normalnego zapewnia poziom ufnoéci w przyblizeniu 95%.

Dla rezultatéw ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody podana niepewno$é zostata wyznaczona dla wartosci rownej tej granicy

Podana niepewnoé¢ dla badan prowadzonych w Laboratorium Centralnym AQUA S.A. uwzglednia etap pobrania probki.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanej probki. Sprawozdanie moze by¢ powielane jedynie w catosci. Kazda inna forma wykorzystania wynikow

wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium

ZP0-7.8.1-01, ed. 4/07.06.2021

Liczba wydanych egzemplarzy:

klient 1 egz.

ala 1 egz. Strona2z2




Metnosé

Turbidity

Turbidity
Color Barwa mg/L Pt 15 I
Odour Zapach - akceptowalny:
Hydrogen ion |Odczyn B 6,5-9.5 : 20 20 20 50
(ph)
Iron Zelazo og6lne mg/L 0,200 20 20 20 60
Total hardness|Twardo$¢é mg/L -
cgbina caco, 60-500 1 1 1 3
Conductivity |Przewodno$é
(25°C) (25°C) nSfcm 2500 20 20 20 60 ‘
Free chlorine [Chlor wolny mg/L Cl, 0,30 20 20 20 60
Aluminum Glin mg/L 0.2 4 5 5 14
Total aerobic |Ogélna liczba
count mikroorganizméw jtk/ml - 20 20 20 60
36°C/48h w 36°C po 48h
Total aerobic |Ogélna liczba e
count mlkr?organlzméw jtk/ml nieprawidiowych | 20 20 20 60
22°C/72h w 22°C po 72h zmian
Galliorms E:I'i‘te”e 9rUBY | /100 mi 0 20 20 20 60
—— —= m
cIif”cherlchla Escherichia coli jti/100 ml 0 20 20 20 60
lostridi C idi
Clostidlum | Glostidiuny | s 0 20 | 20 20 60
perfringens perfringens
Enterococci Enterokoki
(fecal katowe jtk/100 ml 0 20 20 20 60
streptococci)

Metnos¢ NTU 20 20 18 58
Color Barwa mg/L Pt 15 20 20 18 58
Odour Zapach - akeeptowalny 20 20 18 58
Hydrogen ion |Odczyn 3 6,595 20 20 18 58
(ph)
Iron Zelazo ogolne mg/L 0,200 20 20 18 58
Total hardness|Twardo$é mg/L

ogdina caco, 60-500 1 1 1 3
Conductivity |Przewodno$é
(25°C) (25°C) uSicm 2500 20 20 18 58
Free chlorine [Chlor wolny mg/L Cl, 0,30 20 20 18 58
Aluminum Glin mg/L 0,2 1 1 1 3
Total aerobic |Ogédlna liczba
count mikroorganizméw | jte/m)| : 20 20 18 58
36°C/48h w 36°C po 48h
Total aerobic |OgélIna liczba Ges
count mikroorganizméw jtk/ml nieprawidfowych 20 20 18 58
22°C/72h W 22°C po 72h zmian
Colitorms S:I'i‘te”e 9rURY | j4k/100 mi 0 20 20 18 58
5 . E ohi - -
coslzi:herlcma scherichia coli jtk/100 mi 0 20 20 18 58
Closmdlum Clost.ndlum jti/100 ml 0 20 20 18 58
perfringens perfringens
Enterococci Enterokoki
(fecal katowe jtk/100 ml 0 20 20 18 58
streptococci)
1




Turbidity

Metnos¢ NTU 1
Color Barwa mg/L Pt 15
Odour Zapach - akceptowalny
Hydrogen ion |Odczyn i 6,5.9,5
(ph)
Iron Zelazo ogdlne mg/L 0,200
Total hardness|Twardo$¢ mg/L

ogéina CaCO0, 60-000
Conductivity [Przewodno$¢
(25°C) (25°C) uSicm 2500
Free chlorine |Chlor wolny mg/L Cl, 0,30
Aluminum Glin mg/L 0,2
Total aerobic [Ogélna liczba
count mikroorganizméw jti/ml =
36°C/48h w 36°C po 48h
Total aerobic |Ogéina liczba .

o . ez

count mikroorganizmow jtk/ml ; . h
22°CI72h w 22°C po 72h " zmian
Coliforms S:Ili(terle grupy jti/100 ml 0
Esgherrchla Escherichia coli it/100 mi 0
coli
Clostridium Clostridium ;
perfringens perfringens Jie 165l 9
Enterococci  |Enterokoki
(fecal katowe jtk/100 ml 0
streptococci)




Zestawienie wynikéw badan prébek wody dostarczanej przez AQUA S.A.

w temp. (2242)°C po (68+4) h

SUW Kobiernice | SUW Kobiernice :
. Sofa | = - Sotall-
s : Lo komora ,,A” pompownia,;G”
Miejsce pobrania prébki (CCP3) - (CCP4) - :
: woda podawana do | woda podawana do Wartos¢
sieci sieci parametryczna’
Data pobrania 08.04.2026 08.04.2026
Parametr Jednostka Wyniki-badan
Badania mikrobiologiczne
Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 m 0 0 0
Clostridium perfringens jtk/100 ml 0 0 0
Enterokoki katowe jtk/100 ml 0 0 0
5 2 3 Bez nieprawidtowych
Ogodlna liczba mikroorg. jtk/1 ml 0 0 zmian. Zaﬁecavlae

< 100 jtk/1 ml

Badania wlasciwosci fizycznych, chemicznych i sensorycznych

Akceptowalna przez
konsumentoéw i bez

Metnos¢ NTU <0,10 <0,10 nieprawidtowych
zmian. Zalecany
zakres warto$ci do 1,0
Akceptowalna przez
Barwa mg/l Pt 0 0 konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian
Zapach - akceptowalny akceptowalny P——
konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian
Smak - akceptowalny akceptowalny
pH - 7,8 7.1 6,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna
W‘I'aéC|Wa w 250C HS/Cm 214,8 217,8 2500
Glin mg/L < 0,020 < 0,020 0,200

(Dz. U. 2017 .,

1 — Warto$¢ parametryczna - najwyzsza dopuszczalna warto$é lub zakres zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

poz. 2294).
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